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1 Introducao

1.1 Objetivo

Emisséo de laudo técniguarcial (niumero 1) sobre danos estruturaisndéndioocorridona
noite de 03/10/20160 oitavo andar ddloco A doEd. Jorge Machado Morei(@rédio da
FAU/Reitoria da UFR)] situado aAv. Pedro Calmon, 550 CidadeUniversitaria(llha do
Fundao) Rio de Janeir®J.

1.2 Histérico

Em 03/10/2016 as guarnigdes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro
(CBMERJ)comecaram a combater o incéndio no local citaelodo finalizado os trabalhos

de rescaldo en®4/10/2016 Nesta datacompareceranmao local os Peritos Criminaida
Policia Federal Em 06/10/2016, aquipe técnica dbABEST/PEC/COPPEcomposta pr

Prof. Alexandre Landesmann e Eng® Marcio Escobar Confactenpanhada pelo Arg® Gil
Louzano (CPROJ/ETU/UFRJ) e SEenon (administrador do edificio Jorge Machado
Moreira), devidamente autorizadpslapericia técnica dB®iretoria de Pesquisas, Pericias e
Testesdo CBMERJ Cap.BM Bruno Polycarp®almerime SubterBM Jodo Carlos d&ilva
Peixoto,procederam aspedo s setores diretamente atingidos pelo incéediaela

1.3 Metodologia

Os exames realizados consistiram na observacdao, registro (fotografico e documental) e anélise
I segundoverificacdo diretajn loco, de carater qualitativo, por amostragéntas areas
aparentes de pilares, vigas e lajes em concreto aredo® vestigios de queima encontrados

nos remanescentes doateriais atingidos pelo referido incéndio

1.4 Do local

O local do exameorresponde a regiamais severamente afetada pelas chamas do oitavo
andar doBloco A do Ed. Jorge Machado Morei(Rrédio daFAU/Reitoria da UFR)Y
conforme indicacdo apresentadafigural.l. Os setores atingidos abrangema area de
aproximadamente875 m? onde funcionavam as salas da -Reitoria de Gestdo e
Governanca (P#) e parcialmente as PReitorias dePessoal e Extensd®R-4 e PR5,
respectivamente)Nestas desenvolvianse atividades administrativagda UFRJ onde foram
encontradogemanescentes comburidde material de escritério, ou seja, mesas, cadeiras,
papéis, computadores, dentre outros figural.2) i i.e., basicamente combustiveis classe

A (combustiveis solidos), compativeis com o que normalmente é encontrado em espagos com
a mesma utilizagdo/finalidad€onstatotseainda (i) quetodo o local sinistradapresentava
destruicéo total das esquied de aluminio e vidro na fachadeéESo que possibilitou uma
ventilagdo natural ambiente, contribuindo para uma rapida propaga¢édo das chamas iniciais e
severidade do incéndidii) que boa parte das divisdes interna no local sinistrado era
composta deefchamentos (divisoria) formados por perfis metélicos e painéis de base de
madeira, 0 que propiciou uma rapida propagacdo das chamas devido a inexisténcia de
compartimentacdo horizontal das areas dos setores e, (iii) que algumas paredes em alvenaria
sofreran severa degradacao pela acao do calor emanado pelo incéndhig@vat.3).
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Figural.1i Definicdode regido de analise do 8° andarBloco A doEd. Jorge Machado Moreira
mais severamente afetada pelo incéndi
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Figural.2i Remanescentes comburidgzontadosio momento da inspecdmio em06/10/2018,
considerandae o observador (apmsua lateral direta e (b) frenteltadaspara a fachad8E (mais
intensamente destruida pelo incéndio).
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Figural.31 Paredes em alvenaria (tijolos ceramicos) degradadas pela acdo do calor e chamas

(foto em06/10/2018.
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